
Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Тепловентилятор электрический 
стационарный с водяным теплоообменником
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BHP-W3-25LN

BHP-W3-20-S

BHP-W3-30-S

BHP-W3-50-S
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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может приве-
сти к тяжелой травме или серьезному поврежде-
нию оборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может при-
вести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ 
1. В тексте данной инструкции тепловентилятор 

(воздушно-отопительный агрегат) может иметь 

следующие технические названия, как прибор, 
устройство, аппарат, водяной тепловентиля-
тор.

2. Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления покупателя 
вносить изменения в конструкцию, комплек-
тацию или технологию изготовления изделия с 
целью улучшения его свойств.

3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены опечатки.

4. Если после прочтения инструкции у Вас оста-
нутся вопросы по эксплуатации прибора, обра-
титесь к продавцу или в специализированный 
сервисный центр для получения разъяснений.

 2 Используемые обозначения
 3 Правила безопасности
 4 Назначение и применение прибора
 4 Принцип работы
 4 Конструкция оборудования
 4 Основные размеры
 5 Технические характеристики
 5 Монтаж прибора
 8 Подключение электропитания
 11 Подготовка к работе
 12 Инструкция по технике безопасности
 12 Комплектация
 12 Правила транспортировки и хранения
 12 Уход и обслуживание
 13 Поиск и устранение неисправностей
 13 Утилизация прибора
 13 Дата изготовления
 13 Срок службы прибора
 13 Гарантия
 13 Сертификация продукции
14  Схемы подключения электропитания
 19 Приложение
 24 Гарантийный талон

Свидетельство о приемке

М.П.
Содержание
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Параметр / Модель BHP-W3-15-LN BHP-W3-25-LN BHP-W3-20-S BHP-W3-30-S BHP-W3-50-S

Количество рядов нагревателя 1 2 1 2 2

Производительность по воздуху, м³/ч 2800/2200/1700 2400/2000/1500 3200/2500/1800 3000/2300/1650 4000/3200/2700

Максимальная номинальная 
тепловая мощность, кВт* 18,3 32,3 25,7 45,6

Номинальная тепловая мощность**, кВт 10,3 19,7 15 26,6

Максимальное увеличение 
температуры воздуха*,  С 20,7 39,7 22,2 42,8 44,4

Максимальная температура 
теплоносителя, С 150 150 150 150 150

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Максимальная дальнобойность 
струи ,м*** 12 12 15 15 22

Объём воды в нагревателе, дм3 0,64 1,7 0,64 1,7 1,2

Диаметр присоединительных патрубков 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Напряжение питания, В~Гц 230~50 230~50 230~50 230~50 230~50

Мощность двигателя, Вт 100/60/40 100/60/40 180/160/140 180/160/140 320/255/225

Номинальный ток, А 0,45/0,3/0,25 0,45/0,3/0,25 0,8/0,7/0,6 0,8/0,7/0,6 1,4 / 1,1 / 1,0

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс

Номинальный уровень шума, дБ(A)**** 44 44 51 51 55

Степень защиты, IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 640х585х300 640х585х300 640х585х300 640х585х300 640x585x300

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 600х680х400 600х680х400 600х680х400 600х680х400 600x680x400

Вес нетто, кг 11 12,9 11 12,9 12,9

Вес брутто, кг 15 16,9 15 16,9 16,9

59,3

34,5
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:
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HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Модель 
тепловентилятора

Питающее 
напряжение, В

Кабель 
питания, мм²

BHP-W3-15-LN
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Подключение электромагнитного привода двух-/трехходового
вентиля без возвратной пружины:
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КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black (черный) - провод нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Re d (красный) - провод минимальной скорости.

Внутренее устройство клеммной коробки:
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Содержание неисправностей, 
внешнее проявление 

и дополнительные признаки
Вероятная причина Метод устранения

Тепловентилятор не включается

Отсутствует напряжение в сети 
электропитания Проверить наличие напряжения в розетке

Не работает сетевой выключатель *Проверить срабатывание выключателя, 
неисправный выключатель заменить

Обрыв в проводке тепловентилятора *Устранить обрыв
Воздушный поток не 
нагревается

Недостаточный расход 
теплоносителя или его отсутствие

*Проверить циркуляцию теплоносителя в 
водяном контуре

* Примечание
Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, следует обращаться  
в специализированные ремонтные мастерские
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

1

2

HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

1

2

HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:
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Контроллер BRC-W
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КМ1.1
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КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black (черный) - провод нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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SA1 t,°C

Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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SK1
HL1t,°C

Термостат BMT-1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля.

NL

open (NO)

closed (NC)

N

Принципиальная схема подключения
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины

к терморегулятору BMT-1.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:
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HEAT L
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Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

1
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HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:
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HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1
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КМ1.1
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L
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КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

1

2

HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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3 4 1 5 6

SK1
HL1t,°C

Термостат BMT-1

ХТ1

3 4 1 5 6
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Термостат BMT-1

ХТ1 3 4 1 5 6

SK1
HL1t,°C

Термостат BMT-1

ХТ1

ХТ1
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SK1
HL1

2

SA1 t,°C

Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:
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HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

1
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HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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SA1 t,°C

Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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Подключение электромагнитного
привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины:

1
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HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W
КМ1

YA1

КМ1.1

КМ1.2

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.
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Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black, orange (черный, оранжевый) - провода нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Red (красный) - провод минимальной скорости.

ХТ1

М1

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
ХТ1-XT2 - колодка клеммная;
SA1 - переключатель режимов вентиляции;
RK1 - термодатчик.
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.
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Термостат BMT-2

ХТ1

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
QF1 - автоматический выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1-YAn - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
ХТ1 - колодка клеммная;
YA1 - привод электромагнитного вентиля;
QF1 - автоматический выключатель;
SA1 - выключатель.

QF1 - автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя..

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1,
осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-2,
осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель. Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к пульту BRC-W. Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.thermomir.ru


19

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
од

ы
 н

а 
вх

од
е/

вы
хо

де
, °

С
70

/5
0

80
/6

0
90

/7
0

13
0/

90

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 в
хо

де
, °

С
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 

1,
 м

3/
ч

17
00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
8,

49
7,

64
6,

76
5,

88
4,

92
10

,4
6

9,
41

8,
33

7,
24

6,
06

12
,8

9
11

,6
0

10
,2

7
8,

92
7,

47
15

,8
8

14
,2

9
12

,6
5

10
,9

9
9,

21

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 в

оз
-

ду
ха

, °
С

14
,1

8,
59

7,
64

6,
60

5,
56

11
,8

1
10

,5
9

9,
41

8,
13

6,
85

14
,5

5
13

,0
5

11
,6

0
10

,0
2

8,
43

17
,9

2
16

,0
7

14
,2

9
12

,3
4

10
,3

9

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3/

ч
0,

40
0

0,
35

0,
26

0,
26

0,
17

0,
43

0,
43

0,
32

0,
32

0,
21

0,
53

0,
53

0,
40

0,
40

0,
26

0,
66

0,
65

0,
49

0,
49

0,
32

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

0,
9

0,
87

0,
69

0,
52

0,
35

1,
48

1,
07

0,
86

0,
64

0,
43

1,
82

1,
32

1,
05

0,
79

0,
53

2,
24

1,
62

1,
30

0,
97

0,
65

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 

2,
 м

3/
ч

22
00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
9,

30
8,

37
7,

41
6,

44
5,

39
11

,4
6

10
,3

1
9,

13
7,

93
6,

64
14

,1
2

12
,7

0
11

,2
5

9,
77

8,
19

17
,4

0
15

,6
5

13
,8

6
12

,0
4

10
,0

8

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 в

оз
-

ду
ха

, °
С

12
,1

9,
41

8,
37

7,
23

6,
09

12
,9

3
11

,6
0

10
,3

1
8,

90
7,

50
15

,9
3

14
,2

9
12

,7
0

10
,9

7
9,

24
19

,6
3

17
,6

1
15

,6
5

13
,5

2
11

,3
8

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3/

ч
0,

40
0

0,
38

0,
29

0,
29

0,
19

0,
48

0,
47

0,
35

0,
35

0,
23

0,
59

0,
58

0,
43

0,
43

0,
29

0,
72

0,
71

0,
53

0,
53

0,
36

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

1,
1

0,
95

0,
76

0,
57

0,
38

1,
62

1,
17

0,
94

0,
70

0,
47

1,
99

1,
44

1,
15

0,
87

0,
58

2,
45

1,
78

1,
42

1,
07

0,
71

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 

3,
 м

3/
ч

28
00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
9,

78
8,

80
7,

79
6,

77
5,

67
12

,0
5

10
,8

4
9,

60
8,

34
6,

99
14

,8
5

13
,3

6
11

,8
3

10
,2

8
8,

61
18

,2
9

16
,4

6
14

,5
7

12
,6

6
10

,6
1

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 в

оз
-

ду
ха

, °
С

11
,0

9,
9

8,
8

7,
6

6,
4

13
,6

12
,2

0
10

,8
4

9,
36

7,
89

16
,7

6
15

,0
3

13
,3

6
11

,5
4

9,
72

20
,6

5
18

,5
2

16
,4

6
14

,2
2

11
,9

7

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3/

ч
0,

40
0

0,
40

0
0,

30
0

0,
30

0
0,

20
0

0,
50

0
0,

49
0,

37
0,

37
0,

25
0,

62
0,

61
0,

46
0,

46
0,

30
0,

76
0,

75
0,

56
0,

56
0,

37

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

1,
2

1,
0

0,
8

0,
6

0,
4

1,
7

1,
23

0,
99

0,
74

0,
49

2,
09

1,
52

1,
21

0,
91

0,
61

2,
58

1,
87

1,
50

1,
12

0,
75

П
од

ро
бн

ы
е 

те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 B

H
P-

W
3-

15
-L

N

www.thermomir.ru


20

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
од

ы
 н

а 
вх

од
е/

вы
хо

де
, °

С
70

/5
0

80
/6

0
90

/7
0

13
0/

90

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 в
хо

де
, °

С
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 

1,
 м

3/
ч

15
00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
14

,6
8

13
,3

7
12

,0
4

10
,6

8
9,

30
17

,5
3

15
,9

7
14

,3
8

12
,7

6
11

,11
20

,9
4

19
,0

7
17

,1
7

15
,2

3
13

,2
7

25
,0

0
22

,7
7

20
,5

0
18

,1
9

15
,8

4

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 в

оз
-

ду
ха

, °
С

28
,6

26
,0

2
23

,4
4

20
,7

4
18

,1
7

34
,1

2
31

,0
8

28
,0

0
24

,7
7

21
,6

9
40

,7
5

37
,11

33
,4

3
29

,5
8

25
,9

1
48

,6
6

44
,3

2
39

,9
3

35
,3

3
30

,9
4

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3/

ч
0,

60
0

0,
60

0,
53

0,
45

0,
38

0,
75

0,
72

0,
63

0,
54

0,
45

0,
90

0,
86

0,
75

0,
64

0,
53

1,
07

1,
02

0,
89

0,
77

0,
64

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

3,
7

3,
07

2,
57

2,
07

1,
63

4,
95

3,
67

3,
07

2,
47

1,
95

5,
92

4,
38

3,
67

2,
95

2,
33

7,
07

5,
23

4,
38

3,
52

2,
78

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 

2,
 м

3/
ч

20
00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
17

,11
15

,5
8

14
,0

3
12

,4
5

10
,8

4
20

,4
3

18
,6

1
16

,7
6

14
,8

7
12

,9
5

24
,4

0
22

,2
2

20
,0

1
17

,7
6

15
,4

6
29

,1
4

26
,5

4
23

,9
0

21
,2

0
18

,4
7

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 в

оз
-

ду
ха

, °
С

25
,4

19
,1

4
17

,2
5

15
,2

6
13

,3
6

25
,1

0
22

,8
6

20
,5

9
18

,2
2

15
,9

6
29

,9
8

27
,3

0
24

,5
9

21
,7

6
19

,0
6

35
,8

0
32

,6
0

29
,3

7
25

,9
9

22
,7

6

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3/

ч
0,

70
0

0,
72

0,
63

0,
54

0,
45

0,
90

0,
86

0,
75

0,
65

0,
54

1,
08

1,
03

0,
90

0,
77

0,
64

1,
29

1,
23

1,
08

0,
92

0,
77

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

4,
9

4,
42

3,
70

2,
98

2,
35

7,1
3

5,
28

4,
42

3,
56

2,
80

8,
52

6,
31

5,
28

4,
25

3,
35

10
,1

7
7,

53
6,

30
5,

07
4,

00

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 

3,
 м

3/
ч

24
00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
18

,9
5

17
,2

6
15

,5
4

13
,7

9
12

,0
1

22
,6

3
20

,6
1

18
,5

6
16

,4
7

14
,3

4
27

,0
2

24
,6

1
22

,1
6

19
,6

7
17

,1
3

32
,2

7
29

,3
9

26
,4

7
23

,4
8

20
,4

5

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 в

оз
-

ду
ха

, °
С

23
,3

21
,2

19
,1

16
,9

14
,8

27
,8

25
,3

2
22

,8
1

20
,1

8
17

,6
7

33
,2

0
30

,2
3

27
,2

4
24

,1
0

21
,11

39
,6

5
36

,1
0

32
,5

3
28

,7
8

25
,2

1

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3/

ч
0,

80
0

0,
80

0
0,

70
0

0,
60

0
0,

50
0

1,
00

0
0,

96
0,

84
0,

72
0,

60
1,

19
1,

14
1,

00
0,

86
0,

71
1,

43
1,

36
1,

19
1,

02
0,

85

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

5,
9

4,
9

4,
1

3,
3

2,
6

7,
9

5,
85

4,
90

3,
94

3,
10

9,
43

6,
99

5,
85

4,
71

3,
71

11
,2

7
8,

34
6,

98
5,

62
4,

43

П
од

ро
бн

ы
е 

те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 B

H
P-

W
3-

25
-L

N

www.thermomir.ru


21Приложение

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
од

ы
 н

а 
вх

од
е/

вы
хо

де
, °

 С
70

/5
0

80
/6

0
90

/7
0

13
0/

90

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 в
хо

де
, °

 С
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 1

, м
3 /

ч
18

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
9,

54
8,

50
7,

45
6,

39
5,

29
11

,7
8

10
,7

5
9,

72
8,

69
7,

66
13

,9
4

12
,9

1
11

,8
8

10
,8

6
9,

84
18

,5
2

17
,4

7
16

,4
3

15
,4

0
14

,3
7

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

14
,7

18
,3

21
,8

25
,3

28
,7

18
,1

21
,8

25
,4

29
,0

32
,6

21
,4

25
,2

28
,9

32
,5

36
,1

28
,5

32
,3

36
,1

39
,9

43
,6

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
0,

41
8

0,
37

2
0,

32
6

0,
27

9
0,

23
1

0,
51

8
0,

47
2

0,
42

7
0,

38
2

0,
33

7
0,

61
6

0,
57

0
0,

52
4

0,
47

9
0,

43
4

0,
41

5
0,

39
1

0,
36

8
0,

34
5

0,
32

2

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

1,
8

1,
5

1,
2

0,
9

0,
6

2,
6

2,
2

1,
8

1,
5

1,
2

3,
5

3,
0

2,
6

2,
2

1,
9

1,
6

1,
4

1,
3

1,
1

1,
0

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 2

, м
3 /

ч
25

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
11

,5
7

10
,3

1
9,

05
7,

78
6,

49
14

,2
7

13
,0

2
11

,7
7

10
,5

3
9,

29
16

,9
0

15
,6

4
14

,4
0

13
,1

6
11

,9
2

22
,3

8
21

,1
2

19
,8

6
18

,6
1

17
,3

7

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

12
,8

16
,6

20
,4

24
,1

27
,7

15
,8

19
,7

23
,5

27
,2

31
,0

18
,7

22
,6

26
,5

30
,3

34
,1

24
,8

28
,8

32
,7

36
,6

40
,5

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
0,

50
6

0,
45

1
0,

39
6

0,
34

1
0,

28
4

0,
62

7
0,

57
2

0,
51

8
0,

46
3

0,
40

8
0,

74
6

0,
69

1
0,

63
5

0,
58

1
0,

52
6

0,
50

1
0,

47
3

0,
44

5
0,

41
7

0,
38

5

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

2,
6

2,
1

1,
7

1,
3

0,
9

3,
7

3,
1

2,
6

2,
1

1,
7

5,
0

4,
3

3,
7

3,
1

2,
6

2,
2

2,
0

1,
8

1,
6

1,
4

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 3

, м
3 /

ч
32

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
13

,2
9

11
,8

6
10

,4
1

8,
97

7,
50

16
,3

9
14

,9
6

13
,5

3
12

,1
0

10
,6

8
19

,4
2

17
,9

8
16

,5
5

15
,1

2
13

,7
0

25
,6

8
24

,2
3

22
,7

8
21

,3
5

19
,9

2

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

11
,5

15
,4

19
,3

23
,1

26
,9

14
,2

18
,2

22
,1

26
,0

29
,8

16
,8

20
,8

24
,8

28
,7

32
,6

22
,2

26
,3

30
,4

34
,4

38
,4

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
0,

58
2

0,
51

9
0,

45
6

0,
39

2
0,

32
8

0,
72

0
0,

65
7

0,
59

5
0,

53
2

0,
46

9
0,

85
8

0,
79

4
0,

73
0

0,
66

7
0,

60
5

0,
57

5
0,

54
3

0,
51

0
0,

47
8

0,
44

6

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

3,
3

2,
7

2,
1

1,
6

1,
2

4,
8

4,
1

3,
4

2,
8

2,
2

6,
4

5,
6

4,
8

4,
1

3,
4

2,
9

2,
6

2,
3

2,
0

1,
8

П
од

ро
бн

ы
е 

те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 B

H
P-

W
3-

20
-S

www.thermomir.ru


22 Приложение

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
од

ы
 н

а 
вх

од
е/

вы
хо

де
, °

 С
70

/5
0

80
/6

0
90

/7
0

13
0/

90

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 в
хо

де
, °

 С
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 1

, м
3 /

ч
16

50

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
16

,2
9

14
,5

2
12

,7
6

10
,9

7
9,

10
19

,9
5

18
,2

0
16

,4
7

14
,7

5
13

,0
4

23
,4

8
21

,7
3

19
,9

9
18

,2
8

16
,5

8
31

,5
3

29
,7

4
27

,9
6

26
,2

0
24

,4
7

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

27
,3

29
,8

32
,1

34
,3

36
,3

33
,4

36
,1

38
,6

41
,0

43
,3

39
,4

42
,1

44
,7

47
,2

49
,7

52
,9

55
,7

58
,5

61
,2

63
,8

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
0,

71
3

0,
63

6
0,

55
8

0,
48

0
0,

39
8

0,
87

7
0,

80
0

0,
72

4
0,

64
8

0,
57

3
1,

03
6

0,
95

9
0,

88
3

0,
80

7
0,

73
2

0,
70

6
0,

66
6

0,
62

6
0,

58
7

0,
54

8

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

1,
6

1,
3

1,
0

0,
8

0,
6

2,
3

2,
0

1,
6

1,
3

1,
1

3,
1

2,
7

2,
3

1,
9

1,
6

1,
4

1,
3

1,
1

1,
0

0,
9

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 2

, м
3 /

ч
23

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
20

,2
6

18
,1

0
15

,9
3

13
,7

5
11

,5
3

24
,8

0
22

,6
4

20
,4

9
18

,3
6

16
,2

4
29

,2
0

27
,0

2
24

,8
7

22
,7

5
20

,6
3

39
,0

8
36

,8
6

34
,6

0
32

,5
0

30
,3

5

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

24
,4

27
,1

29
,9

32
,4

34
,8

29
,8

32
,7

35
,5

38
,2

40
,8

35
,1

38
,1

40
,9

43
,7

46
,5

47
,0

50
,1

53
,1

56
,1

58
,9

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
0,

88
7

0,
79

2
0,

69
7

0,
60

2
0,

50
4

1,
09

0
0,

99
5

0,
90

1
0,

80
7

0,
71

4
1,

28
9

1,
19

3
1,

09
8

1,
00

4
0,

91
1

0,
87

5
0,

82
5

0,
77

6
0,

72
8

0,
68

0

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

2,
4

2,
0

1,
6

1,
2

0,
9

3,
5

2,
9

2,
4

2,
0

1,
6

4,
6

4,
0

3,
4

2,
9

2,
4

2,
1

1,
9

1,
7

1,
5

1,
3

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 3

, м
3 /

ч
30

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
23

,7
0

21
,1

8
18

,6
6

16
,1

3
13

,5
8

29
,0

0
26

,4
7

23
,9

7
21

,4
9

19
,1

0
34

,1
6

31
,6

2
29

,11
26

,6
2

24
,1

5
45

,6
1

43
,0

3
40

,4
8

37
,9

4
35

,4
3

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

22
,2

25
,2

28
,1

30
,9

33
,6

27
,2

30
,3

33
,3

36
,2

39
,0

32
,0

35
,2

38
,2

41
,2

44
,2

42
,8

46
,1

49
,3

52
,4

55
,4

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
1,

03
7

0,
92

7
0,

81
6

0,
70

6
0,

59
4

1,
27

4
1,

16
3

1,
05

3
0,

94
4

0,
83

5
1,

50
8

1,
39

6
1,

20
0

1,
17

5
1,

06
6

1,
02

1
0,

96
3

0,
90

6
0,

85
0

0,
79

3

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

3,
2

2,
6

2,
1

1,
6

1,
2

4,
6

3,
9

3,
2

2,
6

2,
1

6,
1

5,
3

4,
6

3,
9

3,
2

2,
8

2,
5

2,
2

2,
0

1,
8

П
од

ро
бн

ы
е 

те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 B

H
P-

W
3-

30
-S

www.thermomir.ru


23Приложение

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
од

ы
 н

а 
вх

од
е/

вы
хо

де
, °

 С
70

/5
0

80
/6

0
90

/7
0

13
0/

90

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 в
хо

де
, °

 С
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20
0

5
10

15
20

0
5

10
15

20

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 1

, м
3 /

ч
27

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
25

,1
5

22
,6

3
20

,1
0

17
,4

2
14

,7
3

30
,9

0
28

,4
0

25
,8

1
23

,1
9

20
,5

8
36

,5
4

34
,0

4
31

,4
2

28
,7

9
26

,2
0

48
,8

6
46

,1
9

43
,6

0
40

,9
6

38
,3

1

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

27
,2

24
,4

3
21

,6
6

18
,7

8
15

,8
9

33
,4

6
30

,6
9

27
,9

2
25

,0
3

22
,2

7
39

,4
8

36
,8

3
34

,4
1

31
,1

7
28

,2
8

52
,8

4
49

,9
5

47
,1

8
44

,2
9

41
,4

0

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
1,

10
0

0,
94

0,
86

0,
71

0,
63

1,
34

1,
18

1,
10

1,
02

0,
86

1,
57

1,
41

1,
34

1,
26

1,
10

1,
02

1,
02

0,
94

0,
86

0,
86

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

2,
4

1,
99

1,
58

1,
17

0,
89

3,
50

2,
95

2,
47

2,
06

1,
65

4,
73

4,
18

3,
57

3,
02

2,
54

2,
13

1,
92

1,
71

1,
51

1,
37

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 2

, м
3 /

ч
32

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
27

,5
5

25
,0

9
22

,2
9

19
,3

2
16

,3
3

34
,2

7
31

,4
9

28
,6

2
25

,7
1

22
,8

3
40

,5
2

37
,7

5
34

,8
4

31
,9

3
29

,0
6

54
,1

8
51

,2
2

48
,3

5
45

,4
3

42
,4

8

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

25
,2

18
,3

3
16

,2
5

14
,0

9
11

,9
2

25
,1

0
23

,0
2

20
,9

5
18

,7
8

16
,7

0
29

,6
2

27
,6

3
25

,8
1

23
,3

9
21

,2
2

39
,6

4
37

,4
7

35
,3

9
33

,2
3

31
,0

6

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
1,

20
0

1,
08

0,
99

0,
81

0,
72

1,
53

1,
35

1,
26

1,
17

0,
99

1,
81

1,
63

1,
53

1,
44

1,
26

1,
17

1,
17

1,
08

0,
99

0,
99

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

2,
8

2,
62

2,
08

1,
53

1,
17

4,
60

3,
88

3,
25

2,
71

2,
17

6,
23

5,
51

4,
70

3,
97

3,
34

2,
80

2,
53

2,
26

1,
99

1,
81

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

ре
ж

им
 3

, м
3 /

ч
40

00

М
ощ

но
ст

ь 
на

гр
ев

ат
ел

я,
 к

Вт
30

,8
9

27
,7

9
24

,6
9

21
,4

0
18

,0
9

37
,9

5
34

,8
8

31
,7

0
28

,4
8

25
,2

8
44

,8
8

41
,8

1
38

,5
9

34
,5

0
32

,1
8

59
,3

0
56

,7
3

53
,5

5
50

,3
1

47
,0

5

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
аг

ре
то

го
 

во
зд

ух
а,

 ° 
С

22
,6

20
,3

18
,0

15
,6

13
,2

27
,8

25
,5

0
23

,2
0

20
,8

0
18

,5
0

32
,8

0
30

,6
0

28
,5

9
25

,9
0

23
,5

0
44

,4
0

41
,5

0
39

,2
0

36
,8

0
34

,4
0

Ра
сх

од
 в

од
ы

, м
3 /

ч
1,

40
0

1,
20

0
1,

10
0

0,
90

0
0,

80
0

1,
70

0
1,

50
1,

40
1,

30
1,

10
2,

00
1,

80
1,

70
1,

60
1,

40
1,

30
1,

30
1,

20
1,

10
1,

10

Ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 с

оп
ро

ти
вл

е-
ни

е,
 к

П
а

3,
5

2,
9

2,
3

1,
7

1,
3

5,
1

4,
30

3,
60

3,
00

2,
40

6,
90

6,
10

5,
20

4,
40

3,
70

3,
10

2,
80

2,
50

2,
20

2,
00

П
од

ро
бн

ы
е 

те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 B

H
P-

W
3-

50
-S

www.thermomir.ru


www.thermomir.ru


www.thermomir.ru


www.thermomir.ru

	Термомир: 


